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RIF. QUADRO

COMMITTENTE:
Comune di Massafra (TA)

COMMESSA:

progetto definitivo impianti elettrici
riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue

QUADRO:

Quadro fornitura

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 147
SISTEMA DI NEUTRO T
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]

CARPENTERIA PLASTICA

CLASSE DI ISOLAMENTO PVC | IP 65

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [[] — CEIEN 60947-2
] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
] - CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
—{CEI 23-49 - CEI EN 60670-24
CEl 23-51

IMPIANTO - progetto definitivo impianti elettrici
riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue
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* Selettivita ’
** Filiazione (valore in kA) L T - - - }_pz - - - - - -
NUMERAZIONE MORSETTI -Wc‘g.1 A
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [Lreaavee 1 | 2 [Litatavee
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE GENERALE 2
TIPO APPARECCHIO NG125a
INTERRUTTORE | Icu [kA] / Ien [A] 16
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [nAl # | a0
lon - CEIEN 608961 | CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr[s] 80
Isd [A] tsd [s] 800
i A
Ig[A tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINAV] | N.POLI [n[A] | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA PVC 03 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x25 | 1x25 | 1x16 [ [ %25 | 1x16 | 1x16 [ [ [ [ [ [
Ib [A] 1z [A] 66,2 89 66,2 91,7
un v P kW] 400 40,7 407 400 407
FONDOLINEA | Icc min [kA] Icc max [kA] 48 14,7 31 11,8
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 1 0 10 03
NOTE FS17-4501750 V FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
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RIF. QUADRO [QQ]]

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti €' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.
Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.
Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per I'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
Il presente progetto é redatto secondo le seguenti norme di riferimento

- CEl 64-8

- CEI0-21
Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI

- Micrologic 5x protezione: LSI

- Micrologic 6x protezione: LSIG

- Micrologic 7x protezione: LSIV

- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

IMPIANTO - progetto definitivo impianti elettrici
riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue

CLIENTE : PROGETTO -| FILE progetio_impianto sollevamento_massafra_[Q00].dwg
Comune di Massafra (TA) ARCHIVIO “TDATA __ 06/09/2021] REVISIONE 0
DISEGNATORE _[ PAGINA 2 | SEGUE
TAVOLA




	Fogli e viste
	QF_impianto sollevamento_Massafra_(Q00)-01

	QF_impianto sollevamento_Massafra_(Q00)-02.pdf
	Fogli e viste
	QF_impianto sollevamento_Massafra_(Q00)-02


	QF_impianto sollevamento_Massafra_(Q00)-03.pdf
	Fogli e viste
	QF_impianto sollevamento_Massafra_(Q00)-03


	QF_impianto sollevamento_Massafra_(Q00)-Note.pdf
	Fogli e viste
	QF_impianto sollevamento_Massafra_(Q00)-Note


	R05.pdf
	Fogli e viste
	Modello





